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Mission 
 
Test mise sous eau terrasse appartement  
 
Constatations 
 
Le 14 juillet 2009 j’ai mis sous eau la terrasse de l’appartement de Monsieur        
, avec de la fluorescéine. J’ai pris soin de ne pas faire monter l’eau plus haut que 
le niveau inférieur des dalles sur plots 
 

                        
 
La terrasse n’est restée sous eau que ± 3 heures. Ensuite Monsieur          a laissé 
l’eau s’évacuée. 
  
Le 24 juillet 2009 j’ai pu contrôler que des traces de fluorescéine étaient 
apparues dans le bas du mur du living du côté de la terrasse latérale, là où j’avais 
relevé précédemment les zones humides les plus importantes (voir rapport du 4 
juin 2009). 
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Conclusions 
 
La terrasse présente un défaut d’étanchéité, et celle-ci doit être refaite dans les 
règles de l’art. 
 
 
Fait à Bruxelles le 24 juillet 2009. 
 


